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８工区増設区域
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1 . 設計条件

1-1　計算条件

・ 降水量 ： 大阪府堺気象観測所における過去15年のアメダスデータ

・ 浸出係数 ： 可能蒸発量はBlaney Criddle法

・ 浸出水量の算定式 ： 合理式 （式-①）

・ 集水面積 ： 8工区増設区域　　　 ：埋立期間中に想定される状態での面積

5工区と5工区増設区域：埋立完了時の面積

1-2　検討条件

・ 検討ケース

・ 平井8工区（既許可区域）の実測浸出水量

平井8工区（既許可区域）における浸出水量の実測平均値は、以下のとおり。
平井8工区（既許可区域） ： （ /日）※

※平井8工区（既許可区域）における最終覆土(1.5m)施工完了後の浸出水量の実測平均値。

※平成25年3月7日埋立完了、同年4月22日最終覆土(1.5m)施工完了、同年4月25日埋立処分終了届出書提出

・ 平井5工区と5工区増設（既許可区域）の浸出水量

平井5工区と5工区増設（既許可区域）における浸出水量の平均浸出水量は、以下のとおり。

平井5工区と5工区増設（既許可区域）：95（ /日） ※

・ 平井8工区（増設区域）の浸出水量

平井8工区（増設区域）における浸出水量の平均浸出水量は、以下のとおり。

平井8工区（増設区域）：60（ /日） ※

・ 平井8工区（既許可区域）の水処理能力

　（現況水処理能力150（ /日））

・ 平井8工区（既許可区域）の調整槽容量

・ 平井5工区と5工区増設（既許可区域）の水処理能力

（現況水処理能力250（ /日））

・ 平井5工区と5工区増設（既許可区域）の調整槽容量

・ 平井5工区増設区域の埋立完了後に、平井8工区増設区域の埋立を開始する。

埋立期間

現在

平井8工区（既許可区域）の調整槽容量は、水処理施設の各設備のメンテナンス等を考慮
して、2,000 以上の調整槽容量を確保する。

維持管理期間

　8工区増設区域の浸出水量は、集水区域の表面の状態（埋立中区域・埋立完了区域）に
よって異なるので、各埋立工程について浸出水量を算出し、最も浸出水量が多くなる工
程において、浸出水調整槽の容量の検討を行う。
　なお、各埋立工程の浸出量の検討結果（資料-1）から、貯留堰堤を4段目まで築造した
工程で最大浸出量となる。以後の計算は、埋立工程が4段目について行うものとする。

平井5工区増設区域

60

平井8工区増設区域

埋立期間

埋立完了時の状態で、合理式による出し入れ計算から算出する。

水処理施設は既設の水処理施設を使用する。
平井8工区（既許可区域）における水処理能力は、上記の浸出水量60（ /日）を十分に
上回る100（ /日）とする。

※過去15年間における平均浸出水量を合理式より算出した。

既設の平井5工区水処理施設の水処理能力は、最も浸出水量の多くなる工程に対して設計
している。平井8工区（増設区域）の埋立開始時には水処理能力に余裕が生まれることか
ら、平井5工区と5工区増設（既許可区域）における水処理能力は200（ /日）とする。

平井8工区増設区域の必要調整槽容量は、5工区増設区域の埋立完了(最終覆土等が完了)
を条件として算出する。

※過去15年間における平均浸出水量を合理式より算出した。



資料-1

最大浸出量となる埋立段数

埋立工程 工程年次 標高 埋立中面積 埋立完了面積 合計面積 平均浸出水量 最大浸出水量

A1 A2
ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ3/日 ｍ3/日

埋立前 115 19,903 19,903 30.7 113.0

1段目 125 22,350 2,633 24,983 36.9 135.7

2段目 130 23,441 7,631 31,072 43.1 158.7

3段目 135 24,287 10,965 35,252 47.4 174.7

4段目 140 26,418 14,692 41,110 54.1 199.3 最大

5段目 145 22,894 20,526 43,420 54.0 198.8

6段目 150 20,885 23,999 44,884 54.1 199.1

埋立完了 153.0 44,885 44,885 40.9 150.6

浸出係数： 0.44 0.26 日降水量： 3.5mm/日 12.9mm/日

C1 C2

※埋立工程は、埋立段階図1～2を参照。



2 . 浸出水量の計算方法

2-1　浸出水処理施設の計画流入水量の計算

水収支計算に用いる日浸出水量は合理式により計算する。

ここに、 Q1 ： 埋立中区域の浸出水量 
Q2 ： 埋立完了区域の浸出水量 

I ： 降水量　(mm/日)
C1 ： 埋立中の浸出係数
C2 ： 埋立終了後の浸出係数
A1 ： 埋立中区域の区画面積　
A2 ： 埋立完了区域の区画面積　

2-2　浸出係数の計算

浸出係数は観測年1998年～2012年の15年間のデータを用いて計算する。

資料-3「浸出係数の計算（15年平均）」より
埋立中区域の浸出係数 C1 =

埋立完了区域の浸出係数 C2 =

0.44

(ｍｍ/日）

(㎡）

(㎡）

0.26

( /日）

式-①

( /日）

　水収支計算に用いる日降水量時系列は既往15年の最大年（1998年）と月間最大年
（1999年）の日降雨時系列を用いる。
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2-3　水処理施設能力の設定 （8工区増設区域）

1 ) 水処理施設能力設定条件

2 ) 計算に用いる降水量の設定

・ 平均日降水量
平均年降水量 ： （ｍｍ） （2009年）

日換算値 ： / = （ｍｍ/日）

・ 最大日降水量
最大月間降水量 ： （ｍｍ） （1999年6月）

日換算値 ： / = （ｍｍ/日）

3 ) 平均浸出水量および最大浸出水量
合理式を用いて平均浸出水量と最大浸出水量を求める。（資料-1　参照）

・ 平均浸出水量 Qave

・ 最大浸出水量 Qmax

4 ) 水処理施設の計画処理能力
水処理施設の計画処理能力は３）より ～ ( /日）の間で設定する。

水処理施設能力
 /日
 /日
 /日

浸出水調整槽の水収支計算を次項に示す。

Qave = Q1 +

387 30

Q2 =
1

　水処理施設の計画処理能力は合理式により求められる平均浸出水量と最大浸出水量の間で
設定するものとする。

12.9

387

平均浸出水量を算出するときの降水量は、平均年降水量の日換算値を用い、最大浸出水量を
算出するときの降水量は、既往15年の最大月間降水量の日換算値を用いる。

1268

1268 365 3.5

1
× 3.5

C2×
1000

A2 ）Ｉ （ C1 A1 +

）
1000

= 54 ( /日）

26,418 + 0.26 ××

Qmax = Q1 +

14,692（ 0.44 ×=

A2 ）Ｉ （ C1 A1 + C2Q2 =
1

×
1000

× （ 0.44 ×=
1

× 12.9 14,692 ）
1000

= 199 ( /日）

26,418 + 0.26 ×

54 199

設定1 90

設定3 110
設定2 100



3 . 計算結果

1 ) 水収支計算

水収支計算の計算結果を下記に示す。（資料-2 参照）

2 ) 増設区域浸出水調整槽規模の計算

・8工区増設区域

計画処理能力を100（ /日）とすると。

最大年必要調整槽容量 V1 ＝  

月間最大年必要調整槽容量 V2 ＝  

・5工区と5工区増設区域

計画処理能力を200（ /日）とすると。

最大年必要調整槽容量 V1 ＝  

月間最大年必要調整槽容量 V2 ＝  

水処理施設の
年間平均稼働率

年間
総浸出水量

必要
調整槽容量

2,604

4,679  

53 %

21,417  4,509  

65 %

(浸出係数　埋立中　0.44　埋立完了　0.26　）

合理式

埋立完了面積

埋立中面積

　　　　　項　　目

　処理能力

110

3,359  

59 %100

90  /日

4,339   /日

21,417  

2,174  

71 %

58 %

23,221  2,604  

21,417  23,221  

1999年日降雨時系列
（月間最大年）

26,418

1998年日降雨時系列
（最大年）

14,692

 ㎡

 ㎡

 /日

水処理施設の
年間平均稼働率

年間
総浸出水量

64 %

必要
調整槽容量

23,221  

8工区増設

必要
調整槽容量

水処理施設の
年間平均稼働率

　　　　　項　　目

　処理能力

1998年日降雨時系列
（最大年）

1999年日降雨時系列
（月間最大年）

年間
総浸出水量

　調整槽の必要調整槽容量は月間最大年降水量時系列により求められた調整槽容量の5,042 以上とする。

200  /日 31,584  1,815  43 % 29,127  

4,509

1,815

5,042

　調整槽の必要調整槽容量は月間最大年降水量時系列により求められた調整槽容量の4,509 以上とする。

埋立完了面積 80,756  ㎡

必要
調整槽容量

水処理施設の
年間平均稼働率

年間
総浸出水量

※水処理施設の年間平均稼働率＝年間総浸出水量/年間処理水量

5,042  40 %

5工区
5工区増設

合理式

(浸出係数　埋立中　0.44　埋立完了　0.26　）

埋立中面積 0  ㎡



4 . 水処理システム規模について

水処理システム　必要となる能力諸元一覧

・8工区（既許可区域）

水処理能力： 既設水処理能力150（ /日）から、100（ /日）を使用する。

調整槽容量： 既設調整槽容量3978（ ）から、2051（ ）を使用する。

・8工区増設

水処理能力： 8工区既設水処理能力150（ /日）から、50（ /日）を使用する。

5工区既設水処理能力250（ /日）から、50（ /日）を使用する。

　　　　 　　　　　 水処理能力合計＝100（ /日）

調整槽容量： 8工区既設調整槽容量3978（ ）から、1927（ ）を使用する。

(必要新設調整槽容量)＝2,582（ ：＝ 4,509 - 1,927）

・5工区と5工区増設（既許可区域）

水処理能力： 既設水処理能力250（ /日）から、200（ /日）を使用する。

調整槽容量： 既設調整槽容量5,145（ ）を使用する。

以上から新設する水処理システムは、8工区増設区域の浸出水調整槽(V=2,582 以上)となる。

図中の数値は計算結果を反映しています。

浸出水処理のイメージ図

〇今回整備する水処理システム

項　　　目

（ ）（ /日）

水処理施設
処理能力

浸出水
必要調整槽容量

5工区
5工区増設区域
（既許可区域）

200 5,042

8工区
（既許可区域）

100 2,000

8工区増設区域 100 4,509



5 . 新設する浸出水調整槽の規模

前述の必要調整槽容量（V=2,582 ）を確保する規模の調整槽を新設する。

新設する調整槽の容量Vを以下に示す。

V = ( 5.70 × 10.00 - 0.30 × 0.30 × 2 )× 25.50 × 2 = 2,898  　＞ 2,582    ・・・ OK

浸出水調整槽の構造寸法



平井8工区増設区域における最大年（1998年）の調整容量出し入れ計算

合理式による最大年（1998年）の浸出水量 A1＝26418㎡ A2＝14692㎡ 　C1=0.44　C2=0.26　　　Q＝1/1000（C1×A1+C2×A2）×Ｉ

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

日付 I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V

1 11.0 170 70 0.0 0 0 0.0 0 112 10.0 154 54 0.0 0 181 0.0 0 1,415 0.0 0 1,920 0.0 0 1,029 0.0 0 0 27.0 417 691 0.0 0 285 0.0 0 0

2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 12 15.0 232 186 5.0 77 158 25.0 386 1,701 2.0 31 1,851 0.0 0 929 0.0 0 0 0.0 0 591 0.0 0 185 1.0 15 0

3 0.0 0 0 1.0 15 0 0.0 0 0 0.0 0 86 34.0 525 583 6.0 93 1,694 0.0 0 1,751 0.0 0 829 0.0 0 0 0.0 0 491 0.0 0 85 3.0 46 0

4 14.0 216 116 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 483 0.0 0 1,594 0.0 0 1,651 0.0 0 729 0.0 0 0 0.0 0 391 0.0 0 0 0.0 0 0

5 0.0 0 16 0.0 0 0 22.0 340 240 0.0 0 0 3.0 46 429 1.0 15 1,509 0.0 0 1,551 0.0 0 629 0.0 0 0 0.0 0 291 0.0 0 0 26.0 402 302

6 2.0 31 0 0.0 0 0 0.0 0 140 14.0 216 116 0.0 0 329 0.0 0 1,409 0.0 0 1,451 0.0 0 529 1.0 15 0 0.0 0 191 0.0 0 0 0.0 0 202

7 0.0 0 0 8.0 124 24 0.0 0 40 2.0 31 47 0.0 0 229 0.0 0 1,309 0.0 0 1,351 5.0 77 506 3.0 46 0 16.0 247 338 0.0 0 0 3.0 46 148

8 21.0 324 224 0.0 0 0 0.0 0 0 9.0 139 86 2.0 31 160 0.0 0 1,209 0.0 0 1,251 0.0 0 406 0.0 0 0 0.0 0 238 0.0 0 0 0.0 0 48

9 0.0 0 124 0.0 0 0 0.0 0 0 35.0 541 527 0.0 0 60 11.0 170 1,279 0.0 0 1,151 13.0 201 507 0.0 0 0 0.0 0 138 4.0 62 0 0.0 0 0

10 0.0 0 24 1.0 15 0 0.0 0 0 0.0 0 427 1.0 15 0 4.0 62 1,241 2.0 31 1,082 0.0 0 407 0.0 0 0 0.0 0 38 0.0 0 0 0.0 0 0

11 9.0 139 63 0.0 0 0 11.0 170 70 0.0 0 327 8.0 124 24 0.0 0 1,141 55.0 849 1,831 0.0 0 307 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0

12 10.0 154 117 1.0 15 0 3.0 46 16 2.0 31 258 12.0 185 109 0.0 0 1,041 0.0 0 1,731 0.0 0 207 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0

13 0.0 0 17 0.0 0 0 0.0 0 0 17.0 263 421 17.0 263 272 23.0 355 1,296 0.0 0 1,631 0.0 0 107 0.0 0 0 3.0 46 0 0.0 0 0 0.0 0 0

14 11.0 170 87 7.0 108 8 0.0 0 0 44.0 680 1,001 0.0 0 172 19.0 293 1,489 0.0 0 1,531 0.0 0 7 0.0 0 0 3.0 46 0 0.0 0 0 0.0 0 0

15 26.0 402 389 10.0 154 62 4.0 62 0 10.0 154 1,055 0.0 0 72 0.0 0 1,389 0.0 0 1,431 0.0 0 0 2.0 31 0 17.0 263 163 0.0 0 0 0.0 0 0

16 1.0 15 304 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 955 61.0 942 914 0.0 0 1,289 29.0 448 1,779 0.0 0 0 9.0 139 39 24.0 371 434 0.0 0 0 0.0 0 0

17 0.0 0 204 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 855 18.0 278 1,092 0.0 0 1,189 31.0 479 2,158 0.0 0 0 1.0 15 0 55.0 849 1,183 1.0 15 0 0.0 0 0

18 16.0 247 351 0.0 0 0 0.0 0 0 15.0 232 987 17.0 263 1,255 0.0 0 1,089 0.0 0 2,058 0.0 0 0 0.0 0 0 3.0 46 1,129 0.0 0 0 0.0 0 0

19 0.0 0 251 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 887 0.0 0 1,155 67.0 1,035 2,024 0.0 0 1,958 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1,029 0.0 0 0 0.0 0 0

20 0.0 0 151 42.0 649 549 9.0 139 39 0.0 0 787 0.0 0 1,055 0.0 0 1,924 2.0 31 1,889 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 929 0.0 0 0 0.0 0 0

21 0.0 0 51 1.0 15 464 0.0 0 0 0.0 0 687 0.0 0 955 48.0 741 2,565 0.0 0 1,789 0.0 0 0 21.0 324 224 5.0 77 906 0.0 0 0 0.0 0 0

22 0.0 0 0 0.0 0 364 0.0 0 0 0.0 0 587 0.0 0 855 9.0 139 2,604 0.0 0 1,689 0.0 0 0 32.0 494 618 0.0 0 806 0.0 0 0 0.0 0 0

23 1.0 15 0 0.0 0 264 0.0 0 0 20.0 309 796 0.0 0 755 2.0 31 2,535 0.0 0 1,589 0.0 0 0 1.0 15 533 7.0 108 814 0.0 0 0 0.0 0 0

24 0.0 0 0 26.0 402 566 0.0 0 0 12.0 185 881 0.0 0 655 1.0 15 2,450 0.0 0 1,489 0.0 0 0 18.0 278 711 3.0 46 760 0.0 0 0 0.0 0 0

25 0.0 0 0 3.0 46 512 0.0 0 0 0.0 0 781 11.0 170 725 8.0 124 2,474 0.0 0 1,389 0.0 0 0 6.0 93 704 0.0 0 660 0.0 0 0 0.0 0 0

26 0.0 0 0 0.0 0 412 1.0 15 0 0.0 0 681 0.0 0 625 1.0 15 2,389 8.0 124 1,413 0.0 0 0 2.0 31 635 0.0 0 560 0.0 0 0 0.0 0 0

27 0.0 0 0 0.0 0 312 16.0 247 147 0.0 0 581 0.0 0 525 0.0 0 2,289 10.0 154 1,467 1.0 15 0 6.0 93 628 8.0 124 584 1.0 15 0 0.0 0 0

28 0.0 0 0 0.0 0 212 0.0 0 47 0.0 0 481 15.0 232 657 0.0 0 2,189 4.0 62 1,429 3.0 46 0 0.0 0 528 0.0 0 484 5.0 77 0 0.0 0 0

29 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 381 52.0 803 1,360 2.0 31 2,120 0.0 0 1,329 0.0 0 0 0.0 0 428 0.0 0 384 0.0 0 0 0.0 0 0

30 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 281 23.0 355 1,615 0.0 0 2,020 0.0 0 1,229 0.0 0 0 3.0 46 374 13.0 201 485 7.0 108 8 0.0 0 0

31 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1,515 0.0 0 1,129 0.0 0 0 0.0 0 385 0.0 0 0

最大 26.0 402 42.0 649 22.0 340 44.0 680 61.0 942 67.0 1,035 55.0 849 13.0 201 32.0 494 55.0 849 7.0 108 26.0 402

月間 122.0 1,883 100.0 1,543 66.0 1,019 205.0 3,167 279.0 4,309 227.0 3,505 143.0 2,209 22.0 339 105.0 1,620 184.0 2,841 18.0 277 33.0 509

計 I ＝

Q＝

年間降水量Ij1～365 ＝ 1,504.0 mm 年間の浸出水量ΣQ1～365 ＝ 23,221.0 254 日 100 必要調整槽容量 V＝  

1,504.0

23,221.0

処理日数 処理能力 2,604.0

資
料
-
2



平井8工区増設区域における月間最大年（1999年）の調整容量出し入れ計算

合理式による月間最大年（1999年）の浸出水量 A1＝26418㎡ A2＝14692㎡ 　C1=0.44　C2=0.26　　　Q＝1/1000（C1×A1+C2×A2）×Ｉ

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

日付 I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 0 3,751 0 0 2,489 2 31 1,874 0 0 1,778 15 232 840 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 31 0 0 0 0 0 0 0 15 232 3,883 0 0 2,389 0 0 1,774 0 0 1,678 0 0 740 1 15 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 726 4,509 0 0 2,289 0 0 1,674 8 124 1,702 0 0 640 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 618 518 2 31 0 0 0 4,409 0 0 2,189 17 263 1,837 0 0 1,602 0 0 540 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418 0 0 0 0 0 4,309 7 108 2,197 0 0 1,737 0 0 1,502 0 0 440 2 31 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 4 62 0 0 0 4,209 0 0 2,097 12 185 1,822 0 0 1,402 0 0 340 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 11 170 70 0 0 0 0 0 218 41 633 533 0 0 4,109 0 0 1,997 0 0 1,722 34 525 1,827 0 0 240 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 433 0 0 4,009 0 0 1,897 1 15 1,637 1 15 1,742 0 0 140 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 7 108 8 0 0 0 0 0 18 0 0 333 0 0 3,909 0 0 1,797 0 0 1,537 0 0 1,642 0 0 40 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 355 255 0 0 0 0 0 233 0 0 3,809 10 154 1,851 0 0 1,437 0 0 1,542 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 22 340 240 0 0 0 0 0 155 0 0 0 0 0 133 0 0 3,709 138 2,131 3,882 0 0 1,337 0 0 1,442 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 1 15 155 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 33 0 0 3,609 0 0 3,782 0 0 1,237 0 0 1,342 15 232 132 0 0 0

13 0 0 0 0 0 55 0 0 0 3 46 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,509 0 0 3,682 29 448 1,585 0 0 1,242 0 0 32 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,409 0 0 3,582 2 31 1,516 10 154 1,296 0 0 0 0 0 0

15 2 31 0 0 0 0 29 448 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,309 3 46 3,528 21 324 1,740 3 46 1,242 17 263 163 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,209 0 0 3,428 2 31 1,671 13 201 1,343 0 0 63 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 148 0 0 0 0 0 0 28 432 332 0 0 3,109 0 0 3,328 18 278 1,849 0 0 1,243 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 1 15 0 0 0 48 23 355 255 0 0 0 17 263 495 1 15 3,024 0 0 3,228 0 0 1,749 0 0 1,143 0 0 0 0 0 0

19 7 108 8 2 31 0 14 216 164 3 46 201 0 0 0 18 278 673 15 232 3,156 0 0 3,128 0 0 1,649 8 124 1,167 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 12 185 249 5 77 178 0 0 0 0 0 573 26 402 3,458 0 0 3,028 11 170 1,719 3 46 1,113 0 0 0 1 15 0

21 0 0 0 0 0 0 14 216 365 0 0 78 0 0 0 0 0 473 0 0 3,358 0 0 2,928 54 834 2,453 0 0 1,013 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 0 265 0 0 0 0 0 0 5 77 450 0 0 3,258 0 0 2,828 17 263 2,616 0 0 913 0 0 0 1 15 0

23 0 0 0 0 0 0 0 0 165 4 62 0 0 0 0 4 62 412 0 0 3,158 0 0 2,728 0 0 2,516 0 0 813 6 93 0 0 0 0

24 4 62 0 9 139 39 0 0 65 1 15 0 19 293 193 20 309 621 0 0 3,058 0 0 2,628 4 62 2,478 0 0 713 8 124 24 0 0 0

25 4 62 0 0 0 0 6 93 58 0 0 0 1 15 108 58 896 1,417 7 108 3,066 0 0 2,528 0 0 2,378 0 0 613 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 1 15 0 6 93 51 0 0 0 7 108 116 28 432 1,749 0 0 2,966 0 0 2,428 0 0 2,278 0 0 513 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 7 108 8 11 170 121 0 0 0 37 571 587 44 680 2,329 1 15 2,881 1 15 2,343 0 0 2,178 45 695 1,108 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 487 0 0 2,229 7 108 2,889 0 0 2,243 0 0 2,078 0 0 1,008 0 0 0 0 0 0

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 73 1,127 3,256 0 0 2,789 0 0 2,143 0 0 1,978 0 0 908 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 2 31 0 0 0 0 0 0 287 45 695 3,851 0 0 2,689 0 0 2,043 0 0 1,878 0 0 808 0 0 0 0 0 0

31 0 0 0 1 15 0 0 0 187 0 0 2,589 0 0 1,943 0 0 708 0 0 0

最大 7.0 108 22.0 340 29.0 448 23.0 355 40.0 618 73.0 1,127 47.0 726 138.0 2,131 54.0 834 45.0 695 17.0 263 2.0 31

月間 17.0 263 43.0 663 113.0 1,745 64.0 987 104.0 1,605 387.0 5,977 119.0 1,838 159.0 2,454 190.0 2,935 125.0 1,930 61.0 944 5.0 76

計 I ＝

Q＝

年間降水量Ij1～365 ＝ 1,387.0 mm 年間の浸出水量ΣQ1～365 ＝ 21,417.0 235 日 100 必要調整槽容量 V＝  

1,387.0

21,417.0

処理日数 処理能力 4,509.0

資
料
-
2



平井5工区及び平井5工区増設区域における最大年（1998年）の調整容量出し入れ計算

合理式による最大年（1998年）の浸出水量 A1＝0㎡ A2＝80756㎡ 　C1=0.44　C2=0.26　　　Q＝1/1000（C1×A1+C2×A2）×Ｉ

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

日付 I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V

1 11.0 231 31 0.0 0 0 0.0 0 0 10.0 210 10 0.0 0 0 0.0 0 890 0.0 0 298 0.0 0 0 0.0 0 0 27.0 567 367 0.0 0 0 0.0 0 0

2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 15.0 315 125 5.0 105 0 25.0 525 1,215 2.0 42 140 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 167 0.0 0 0 1.0 21 0

3 0.0 0 0 1.0 21 0 0.0 0 0 0.0 0 0 34.0 714 514 6.0 126 1,141 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 3.0 63 0

4 14.0 294 94 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 314 0.0 0 941 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0

5 0.0 0 0 0.0 0 0 22.0 462 262 0.0 0 0 3.0 63 177 1.0 21 762 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 26.0 546 346

6 2.0 42 0 0.0 0 0 0.0 0 62 14.0 294 94 0.0 0 0 0.0 0 562 0.0 0 0 0.0 0 0 1.0 21 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 146

7 0.0 0 0 8.0 168 0 0.0 0 0 2.0 42 0 0.0 0 0 0.0 0 362 0.0 0 0 5.0 105 0 3.0 63 0 16.0 336 136 0.0 0 0 3.0 63 9

8 21.0 441 241 0.0 0 0 0.0 0 0 9.0 189 0 2.0 42 0 0.0 0 162 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0

9 0.0 0 41 0.0 0 0 0.0 0 0 35.0 735 535 0.0 0 0 11.0 231 193 0.0 0 0 13.0 273 73 0.0 0 0 0.0 0 0 4.0 84 0 0.0 0 0

10 0.0 0 0 1.0 21 0 0.0 0 0 0.0 0 335 1.0 21 0 4.0 84 77 2.0 42 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0

11 9.0 189 0 0.0 0 0 11.0 231 31 0.0 0 135 8.0 168 0 0.0 0 0 55.0 1,155 955 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0

12 10.0 210 10 1.0 21 0 3.0 63 0 2.0 42 0 12.0 252 52 0.0 0 0 0.0 0 755 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0

13 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 17.0 357 157 17.0 357 209 23.0 483 283 0.0 0 555 0.0 0 0 0.0 0 0 3.0 63 0 0.0 0 0 0.0 0 0

14 11.0 231 31 7.0 147 0 0.0 0 0 44.0 924 881 0.0 0 9 19.0 399 482 0.0 0 355 0.0 0 0 0.0 0 0 3.0 63 0 0.0 0 0 0.0 0 0

15 26.0 546 377 10.0 210 10 4.0 84 0 10.0 210 891 0.0 0 0 0.0 0 282 0.0 0 155 0.0 0 0 2.0 42 0 17.0 357 157 0.0 0 0 0.0 0 0

16 1.0 21 198 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 691 61.0 1,281 1,081 0.0 0 82 29.0 609 564 0.0 0 0 9.0 189 0 24.0 504 461 0.0 0 0 0.0 0 0

17 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 491 18.0 378 1,259 0.0 0 0 31.0 651 1,015 0.0 0 0 1.0 21 0 55.0 1,155 1,416 1.0 21 0 0.0 0 0

18 16.0 336 136 0.0 0 0 0.0 0 0 15.0 315 606 17.0 357 1,416 0.0 0 0 0.0 0 815 0.0 0 0 0.0 0 0 3.0 63 1,279 0.0 0 0 0.0 0 0

19 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 406 0.0 0 1,216 67.0 1,407 1,207 0.0 0 615 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1,079 0.0 0 0 0.0 0 0

20 0.0 0 0 42.0 882 682 9.0 189 0 0.0 0 206 0.0 0 1,016 0.0 0 1,007 2.0 42 457 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 879 0.0 0 0 0.0 0 0

21 0.0 0 0 1.0 21 503 0.0 0 0 0.0 0 6 0.0 0 816 48.0 1,008 1,815 0.0 0 257 0.0 0 0 21.0 441 241 5.0 105 784 0.0 0 0 0.0 0 0

22 0.0 0 0 0.0 0 303 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 616 9.0 189 1,804 0.0 0 57 0.0 0 0 32.0 672 713 0.0 0 584 0.0 0 0 0.0 0 0

23 1.0 21 0 0.0 0 103 0.0 0 0 20.0 420 220 0.0 0 416 2.0 42 1,646 0.0 0 0 0.0 0 0 1.0 21 534 7.0 147 531 0.0 0 0 0.0 0 0

24 0.0 0 0 26.0 546 449 0.0 0 0 12.0 252 272 0.0 0 216 1.0 21 1,467 0.0 0 0 0.0 0 0 18.0 378 712 3.0 63 394 0.0 0 0 0.0 0 0

25 0.0 0 0 3.0 63 312 0.0 0 0 0.0 0 72 11.0 231 247 8.0 168 1,435 0.0 0 0 0.0 0 0 6.0 126 638 0.0 0 194 0.0 0 0 0.0 0 0

26 0.0 0 0 0.0 0 112 1.0 21 0 0.0 0 0 0.0 0 47 1.0 21 1,256 8.0 168 0 0.0 0 0 2.0 42 480 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0

27 0.0 0 0 0.0 0 0 16.0 336 136 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1,056 10.0 210 10 1.0 21 0 6.0 126 406 8.0 168 0 1.0 21 0 0.0 0 0

28 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 15.0 315 115 0.0 0 856 4.0 84 0 3.0 63 0 0.0 0 206 0.0 0 0 5.0 105 0 0.0 0 0

29 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 52.0 1,092 1,007 2.0 42 698 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 6 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0

30 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 23.0 483 1,290 0.0 0 498 0.0 0 0 0.0 0 0 3.0 63 0 13.0 273 73 7.0 147 0 0.0 0 0

31 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1,090 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0

最大 26.0 546 42.0 882 22.0 462 44.0 924 61.0 1,281 67.0 1,407 55.0 1,155 13.0 273 32.0 672 55.0 1,155 7.0 147 26.0 546

月間 122.0 2,562 100.0 2,100 66.0 1,386 205.0 4,305 279.0 5,859 227.0 4,767 143.0 3,003 22.0 462 105.0 2,205 184.0 3,864 18.0 378 33.0 693

計 I ＝

Q＝

年間降水量Ij1～365 ＝ 1,504.0 mm 年間の浸出水量ΣQ1～365 ＝ 31,584.0 195 日 200 必要調整槽容量 V＝  

1,504.0

31,584.0

処理日数 処理能力 1,815.0
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平井5工区及び平井5工区増設区域における月間最大年（1999年）の調整容量出し入れ計算

合理式による月間最大年（1999年）の浸出水量 A1＝0㎡ A2＝80756㎡ 　C1=0.44　C2=0.26　　　Q＝1/1000（C1×A1+C2×A2）×Ｉ

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

日付 I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V I Q V

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,140 0 0 439 2 42 0 0 0 0 15 315 115 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42 0 0 0 0 0 0 0 15 315 4,255 0 0 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 987 5,042 0 0 39 0 0 0 8 168 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 840 640 2 42 0 0 0 4,842 0 0 0 17 357 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 0 0 0 0 0 4,642 7 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 4 84 0 0 0 4,442 0 0 0 12 252 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 11 231 31 0 0 0 0 0 40 41 861 661 0 0 4,242 0 0 0 0 0 0 34 714 514 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461 0 0 4,042 0 0 0 1 21 0 1 21 335 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 7 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 0 0 3,842 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 483 283 0 0 0 0 0 61 0 0 3,642 10 210 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 22 462 262 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 3,442 138 2,898 2,708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 1 21 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,242 0 0 2,508 0 0 0 0 0 0 15 315 115 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,042 0 0 2,308 29 609 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,842 0 0 2,108 2 42 251 10 210 10 0 0 0 0 0 0

15 2 42 0 0 0 0 29 609 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,642 3 63 1,971 21 441 492 3 63 0 17 357 157 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,442 0 0 1,771 2 42 334 13 273 73 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 28 588 388 0 0 2,242 0 0 1,571 18 378 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 1 21 0 0 0 0 23 483 283 0 0 0 17 357 545 1 21 2,063 0 0 1,371 0 0 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 7 147 0 2 42 0 14 294 94 3 63 146 0 0 0 18 378 723 15 315 2,178 0 0 1,171 0 0 112 8 168 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 12 252 146 5 105 51 0 0 0 0 0 523 26 546 2,524 0 0 971 11 231 143 3 63 0 0 0 0 1 21 0

21 0 0 0 0 0 0 14 294 240 0 0 0 0 0 0 0 0 323 0 0 2,324 0 0 771 54 1,134 1,077 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 5 105 228 0 0 2,124 0 0 571 17 357 1,234 0 0 0 0 0 0 1 21 0

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 84 0 0 0 0 4 84 112 0 0 1,924 0 0 371 0 0 1,034 0 0 0 6 126 0 0 0 0

24 4 84 0 9 189 0 0 0 0 1 21 0 19 399 199 20 420 332 0 0 1,724 0 0 171 4 84 918 0 0 0 8 168 0 0 0 0

25 4 84 0 0 0 0 6 126 0 0 0 0 1 21 20 58 1,218 1,350 7 147 1,671 0 0 0 0 0 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 1 21 0 6 126 0 0 0 0 7 147 0 28 588 1,738 0 0 1,471 0 0 0 0 0 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 7 147 0 11 231 31 0 0 0 37 777 577 44 924 2,462 1 21 1,292 1 21 0 0 0 318 45 945 745 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 0 0 2,262 7 147 1,239 0 0 0 0 0 118 0 0 545 0 0 0 0 0 0

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 73 1,533 3,595 0 0 1,039 0 0 0 0 0 0 0 0 345 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 2 42 0 0 0 0 0 0 0 45 945 4,340 0 0 839 0 0 0 0 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0 0

31 0 0 0 1 21 0 0 0 0 0 0 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0

最大 7.0 147 22.0 462 29.0 609 23.0 483 40.0 840 73.0 1,533 47.0 987 138.0 2,898 54.0 1,134 45.0 945 17.0 357 2.0 42

月間 17.0 357 43.0 903 113.0 2,373 64.0 1,344 104.0 2,184 387.0 8,127 119.0 2,499 159.0 3,339 190.0 3,990 125.0 2,625 61.0 1,281 5.0 105

計 I ＝

Q＝

年間降水量Ij1～365 ＝ 1,387.0 mm 年間の浸出水量ΣQ1～365 ＝ 29,127.0 177 日 200 必要調整槽容量 V＝  

1,387.0

29,127.0

処理日数 処理能力 5,042.0
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浸出係数の計算（15年平均)

  蒸 発 量 ・ 月 別 浸 出 係 数

1998～ 気温
月間日照時

間 Cj=dj/ Et ET 降水量

　2012年 （°F) (hr) Σｄｊ*100 (㎜/30) (=Et*0.7) （㎜） C1 C2

1月 41.7 134.4 6.8 43.2 30.2 48.9 0.38 0.23

2月 43.2 137.5 7.0 46.1 32.3 68.0 0.53 0.32

3月 48.6 178.2 9.0 66.7 46.7 95.1 0.51 0.31

4月 58.3 187.8 9.5 84.4 59.1 92.7 0.36 0.22

5月 67.1 182.5 9.3 95.1 66.6 135.4 0.51 0.31

6月 74.1 144.2 7.3 82.4 57.7 181.7 0.68 0.41

7月 81.0 176.1 8.9 109.9 76.9 132.9 0.42 0.25

8月 83.5 218.8 11.1 141.3 98.9 76.7 0.00 0.00

9月 77.2 172.3 8.7 102.4 71.7 126.0 0.43 0.26

10月 65.7 165.0 8.4 84.1 58.9 146.7 0.60 0.36

11月 55.2 139.5 7.1 59.7 41.8 82.1 0.49 0.29

12月 46.2 135.6 6.9 48.6 34.0 50.1 0.32 0.19

61.8 1,971.9 100.0 963.9 674.8 1236 0.44 0.26

※月間蒸発量が月間降水量を超える場合は0とする

■埋立中の浸出係数　　　 C1=1－ET／I
■既埋立区画の浸出係数 C2≒0.6C1

ここに　ET：月間蒸発量 (mm)  （ET=Eｔ×0.7）　※1

Et：月間可能蒸発量 (mm)

I  ：降水量  (mm)

可能蒸発量はBlaney Criddle法により求める。

Et=0.254・K・Cj・tj

ここに　K：植被による係数、灌漑地や樹林地で0.6～0.8 K=0.6を採用　※2

Cj：年間日照時間に対する月間日照時間の割合（％）（ Cj=dj／Σdj・100）
　　　　ｄj：月間日照時間 (hr)
　　　　ｔj：月間平均気温　（°F）(F=1.8C+32)

C：摂氏の気温　(°C)

※1

※2 安全側の計画をするため、蒸発量が少なくなるK=0.6とした。

（1998～2012）

廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領では可能蒸発量の60～70％が実蒸発量といわれてい
る。当該処分場の立地が、比較的風通しの良い丘陵地に位置し蒸発量が多いと考えられるため、係
数0.7とした）

資料-3



（観測年　　1998年～2012年）

観測地点：大阪府　堺

・アメダスデータ　（1998年～2012年）

・最大年　（1998年）　のアメダスデータ

・月間最大年　（1999年）　のアメダスデータ

気 象 デ ー タ



( mm )

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計

1998 122.0 100.0 66.0 205.0 279.0 227.0 143.0 22.0 105.0 184.0 18.0 33.0 1504

1999 17 43 113 64 104 387 119 159 190 125 61 5 1387

2000 51 36 81 61 80 221 30 24 133 99 111 25 952

2001 92 58 54 30 96 159 55 79 107 186 54 35 1005

2002 34 43 104 63 73 114 80 50 64 119 75 72 891

2003 97 68 117 133 96 155 123 227 133 97 184 21 1451

2004 25 47 77 70 268 98 32 122 145 286 159 78 1407

2005 22 55 71 62 55 66 151 42 90 220 36 12 882

2006 35 104 107 124 120 216 274 8 97 77 78 99 1339

2007 18 51 52 40 168 111 232 84 56 132 20 89 1053

2008 54.0 55.0 86.0 135.0 210.5 135.0 56.5 91.5 198.5 67.5 66.0 38.0 1193.5

2009 89.0 78.5 128.0 112.5 57.0 108.5 204.0 56.0 41.5 164.5 172.0 56.5 1268

2010 44.5 99.0 176.0 139.0 114.0 205.0 210.5 34.0 101.5 195.0 20.5 82.5 1421.5

2011 1.0 80.0 69.0 85.5 292.0 224.5 113.5 104.0 250.5 133.0 71.0 19.5 1443.5

2012 32.5 102 125 67 18 299 170 48.5 178.5 115.5 106 86.5 1348.5

計 18546

合計 734 1019.5 1426 1391 2030.5 2726 1993.5 1151 1890.5 2200.5 1231.5 752 平均 1236.4

月ごとの平均 49 68 95 93 135 182 133 77 126 147 82 50

1998 年 1999 年 2009 年平均年降水年：最大降水年： 最大月間降水年：

アメダスデータ　大阪府　堺　（降　水　量）



日付 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1 11 0 0 10 0 0 0 0 0 27 0 0
2 0 0 0 15 5 25 2 0 0 0 0 1
3 0 1 0 0 34 6 0 0 0 0 0 3
4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 22 0 3 1 0 0 0 0 0 26
6 2 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0
7 0 8 0 2 0 0 0 5 3 16 0 3
8 21 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 35 0 11 0 13 0 0 4 0
10 0 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0
11 9 0 11 0 8 0 55 0 0 0 0 0
12 10 1 3 2 12 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 17 17 23 0 0 0 3 0 0
14 11 7 0 44 0 19 0 0 0 3 0 0
15 26 10 4 10 0 0 0 0 2 17 0 0
16 1 0 0 0 61 0 29 0 9 24 0 0
17 0 0 0 0 18 0 31 0 1 55 1 0
18 16 0 0 15 17 0 0 0 0 3 0 0
19 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0
20 0 42 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0
21 0 1 0 0 0 48 0 0 21 5 0 0
22 0 0 0 0 0 9 0 0 32 0 0 0
23 1 0 0 20 0 2 0 0 1 7 0 0
24 0 26 0 12 0 1 0 0 18 3 0 0
25 0 3 0 0 11 8 0 0 6 0 0 0
26 0 0 1 0 0 1 8 0 2 0 0 0
27 0 0 16 0 0 0 10 1 6 8 1 0
28 0 0 0 0 15 0 4 3 0 0 5 0
29 0 0 0 52 2 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 23 0 0 0 3 13 7 0
31 0 0 0 0 0 0 0

計 122 100 66 205 279 227 143 22 105 184 18 33 1504

最大年1998年



日付 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 15 0
2 0 0 0 2 0 0 15 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 0 47 0 0 8 0 0
4 0 0 0 0 40 2 0 0 17 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2
6 0 0 0 0 0 4 0 0 12 0 0 0
7 0 0 11 0 0 41 0 0 0 34 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
9 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 23 0 0 0 10 0 0 0 0
11 0 22 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0
12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
13 0 0 0 3 0 0 0 0 29 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0
15 2 0 29 0 0 0 0 3 21 3 17 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 0 0
17 0 0 0 0 0 28 0 0 18 0 0 0
18 0 1 0 23 0 17 1 0 0 0 0 0
19 7 2 14 3 0 18 15 0 0 8 0 0
20 0 0 12 5 0 0 26 0 11 3 0 1
21 0 0 14 0 0 0 0 0 54 0 0 0
22 0 0 0 0 0 5 0 0 17 0 0 1
23 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 6 0
24 4 9 0 1 19 20 0 0 4 0 8 0
25 4 0 6 0 1 58 7 0 0 0 0 0
26 0 1 6 0 7 28 0 0 0 0 0 0
27 0 7 11 0 37 44 1 1 0 45 0 0
28 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0
30 0 2 0 0 45 0 0 0 0 0 0
31 0 1 0 0 0 0 0

計 17 43 113 64 104 387 119 159 190 125 61 5 1387

月間最大年1999年



堺（大阪府） 平 均 気 温 （°C）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計

2012 平成24年 5.5 4.9 9.1 15.1 19.3 23.0 27.5 29.3 25.7 18.7 12.1 6.4 196.6

2011 平成23年 4.3 6.8 8.0 13.5 19.3 24.0 27.5 28.9 25.0 19.1 14.7 8.0 199.1

2010 平成22年 5.9 7.8 9.8 13.5 18.6 23.8 27.6 30.3 26.4 19.9 12.6 8.8 205.0

2009 平成21年 6.3 7.7 9.8 15.0 19.4 23.8 27.2 27.9 24.7 18.7 13.3 8.4 202.2

2008 平成20年 5.3 4.7 10.2 14.6 19.2 22.4 28.6 28.6 24.6 19.3 13.2 8.6 199.3

2007 平成19年 6.7 7.9 9.5 14.1 18.9 23.2 25.4 29.2 26.8 19.0 12.7 8.9 202.3

2006 平成18年 4.9 6.3 8.2 13.0 19.3 23.6 26.7 29.7 24.0 19.3 13.7 8.1 196.8

2005 平成17年 5.4 5.5 8.5 15.3 19.1 24.6 27.0 28.0 25.4 18.8 12.2 5.5 195.3

2004 平成16年 5.0 6.9 9.4 15.5 20.5 23.9 28.8 27.9 25.6 18.1 13.8 8.9 204.3

2003 平成15年 4.1 5.7 7.5 15.0 19.0 22.8 24.5 27.4 24.8 16.8 14.3 8.1 190.0

2002 平成14年 6.3 6.2 10.6 15.8 19.3 22.7 28.2 28.2 24.2 17.7 10.0 7.1 196.3

2001 平成13年 4.5 5.7 9.1 14.5 19.7 23.5 28.3 28.1 23.2 18.1 11.8 7.1 193.6

2000 平成12年 6.1 4.2 8.1 13.7 19.7 22.5 27.8 28.6 24.6 18.6 13.3 7.6 194.8

1999 平成11年 5.7 5.2 9.9 13.9 19.7 22.9 26.0 28.3 26.0 19.0 13.0 7.5 197.1

1998 平成10年 5.3 7.1 9.8 17.0 20.9 25.0 27.1 28.8 24.9 19.8 12.9 8.8 207.4

計 81.3 92.6 137.5 219.5 291.9 351.7 408.2 429.2 375.9 280.9 193.6 117.8 2,980.1

平均 5.4 6.2 9.2 14.6 19.5 23.4 27.2 28.6 25.1 18.7 12.9 7.9 198.7



堺（大阪府） 日 照 時 間 (時間）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計

2012 平成24年 138.1 117.2 163.7 192.4 180.2 112.4 205.4 253.2 185.4 199.2 121.9 124.9 1,994.0

2011 平成23年 190.7 138.7 206.8 212.4 172.3 150.0 180.6 227.1 182.6 169.1 131.4 142.8 2,104.5

2010 平成22年 147.5 137.9 128.6 157.0 200.3 167.4 201.3 264.4 188.8 130.3 136.9 125.2 1,985.6

2009 平成21年 111.2 130.5 179.4 224.2 172.7 172.8 142.0 190.0 200.9 186.7 124.7 124.1 1,959.2

2008 平成20年 133.2 147.8 193.8 190.9 197.6 111.2 243.7 201.8 136.5 158.0 134.3 155.8 2,004.6

2007 平成19年 148.2 151.5 194.2 193.8 210.0 182.2 126.2 269.6 181.1 160.3 135.1 117.5 2,069.7

2006 平成18年 123.0 113.7 172.2 135.8 168.8 157.2 118.6 254.4 170.7 174.0 134.7 118.2 1,841.3

2005 平成17年 122.2 111.8 176.5 240.0 227.4 135.5 113.8 178.6 155.3 157.8 178.8 121.3 1,919.0

2004 平成16年 156.0 192.7 193.2 250.4 182.2 191.1 259.8 215.8 171.1 164.6 167.6 162.1 2,306.6

2003 平成15年 129.3 133.0 171.1 143.5 180.3 126.2 118.7 205.3 214.8 181.6 114.3 141.9 1,860.0

2002 平成14年 123.0 143.1 215.4 194.8 173.2 176.8 218.6 226.7 182.1 185.7 140.9 127.1 2,107.4

2001 平成13年 111.9 131.4 169.6 211.3 157.6 162.7 253.7 213.6 176.4 181.2 172.7 152.3 2,094.4

2000 平成12年 106.8 127.5 192.2 177.9 189.3 96.6 167.7 230.2 174.6 128.4 111.0 133.5 1,835.7

1999 平成11年 150.8 154.0 127.3 138.8 193.2 115.7 135.5 187.9 141.8 180.6 148.4 139.5 1,813.5

1998 平成10年 123.4 131.0 188.4 154.4 132.5 105.5 156.0 163.5 123.0 117.0 140.5 147.7 1,682.9

計 2,015.3 2,061.8 2,672.4 2,817.6 2,737.6 2,163.3 2,641.6 3,282.1 2,585.1 2,474.5 2,093.2 2,033.9 29,578.4

平均 134.4 137.5 178.2 187.8 182.5 144.2 176.1 218.8 172.3 165.0 139.5 135.6 1,971.9


